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Granero, 26 de abril de 2023 
SC N°341008/2023 

Señor  
Mauricio Octavio Hernández Montes  
m.munozm@hotmail.com  
+56 996615075  
Graneros. 

 

Ref.: Solicitud N°13143467 

 
 
De nuestra consideración, 
 
En base a vuestra solicitud de elaboración de estudios para determinar obras adicionales en la red de 
distribución de Compañía General de Electricidad S.A., CGE, ingresada con fecha 19/04/2023 
N°13143467, en relación a lo estipulado en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de 
Distribución, Capitulo 5, Artículo 5.3, a continuación, remitimos dicho estudio: 
 
Datos Técnicos de Solicitud 
 
Dirección   : Camino Virgen del Colmenar 198, Lote 1, Localidad La Higuera 
Comuna   : Graneros 
Nivel de tensión  : Baja Tensión   Número de fases : 3 
N° Placa Poste/Cámara  : 1193897   Potencia Solicitada : 220 KW 
 
Datos Técnicos de Estudio 
 

1. Las obras adicionales en la red de distribución, serán financiadas por CGE. El valor de 
construcción de otros componentes distintos de la red de distribución, así como los respectivos 
ajustes o correcciones que deban hacerse a ellos, no son de cargo de CGE, y por lo tanto, 
serán de cargo del cliente. 
 

2. Detalle de obras adicionales requeridas en red de distribución y sus costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partidas Obras Adicionales Valor Neto (CLP) 

Línea de media tensión  

Línea de baja tensión  

Subestaciones de distribución 21.676.634 

Total Obras Adicionales 21.676.634 
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3. La planimetría asociada a las obras adicionales en la red de distribución se encuentra descrita 
en el siguiente diagrama unilineal. 
 

 

4. Las totalidades de las obras adicionales se encuentran dentro de zona de concesión y 
corresponden a reemplazo de infraestructura existente y adecuaciones de infraestructura 
existente. 

5. El plazo de ejecución de los trabajos asciende a 90 días hábiles, cuyo plazo de ejecución 
comenzara a correr una vez recepcionada la documentación correspondiente por parte del 
cliente, y se cumpla las obligaciones señaladas en el artículo N°111 del Reglamento Eléctrico. 

6. Por otra parte, comunicamos a usted que para la ejecución de las obras adicionales necesarias 
de ejecutar en la red de distribución, antes referidas, será necesario contar con permisos que 
deben otorgar terceros, los cuales se solicitarán oportunamente con el objeto de dar 
cumplimiento a los plazos máximos de conexión/ampliación de su servicio. 

7. De acuerdo a lo establecido en el Art. 126° y siguientes del DFL Nº4/20.018 de 2006, Ley 
General de Servicios Eléctricos, los artículos 136º y siguientes del D.S. Nº 327 de 1997, del 
Ministerio de Minería, denominado Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, CGE 
podrá solicitar una caución por el adecuado uso de la potencia solicitada en el respectivo 
formulario de solicitud de factibilidad de suministro. 

8. Dadas las características de su consumo, el contrato de suministro que debe descargar desde 
nuestra página web en el siguiente enlace: 
 

                                 https://www.cge.cl/solicitudes-comerciales/solicitud-de-empalme/ 
 

 

 
La vigencia de la presente factibilidad es de 90 días corridos. 

 
 
 
Le saluda atentamente, 
 
Servicio al cliente 
Compañía General de Electricidad S.A. 
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